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Pauschalangebot Neubau Rontgenraum inkl.
Adaptierung Ordinationsraume

Wir danken lhnen flr die Einladung zur Ausarbeitung eines Pauschal-Angebotes und
erlauben uns, Ihnen nachfolgend unsere Kalkulation darzulegen:

1. Demontage Elektroinstallationen

Die Demontage der bestehenden Elektroinstallationen erfolgt, sofern diese fur den
Neubau des Rontgenraums nicht mehr benotigt werden. Es sind alle nicht benotigten
Elektroinstallationen fachgerecht zu demontieren und zu entsorgen. Die Demontage

umfasst:

+ Abbau und fachgerechte Entsorgung von Steckdosen, Schaitern und Kabeln
in den Bereichen, die durch die neuen Installationen ersetzt werden.

« Demontage von Verteilerdosen, die nicht mehr verwendet werden.
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Abbau der alten Stromversorgungseinrichtungen, Kabelkanale und anderer
Elektroinstallationen.

Sicherstellung, dass der Arbeitsbereich sicher und ohne Gefahrdung fur
nachfolgende Gewerke freigemacht wird.

Es ist sicherzustellen, dass bei der Demontage keine weiteren Elektroinstallationen
in benachbarten Raumen gefahrdet werden. Alle Arbeiten sind gemal den geltenden
Sicherheitsvorschriften durchzufuhren.

2. Erdungsanlage

Fur den Neubau eines Rontgenraums sind besondere Anforderungen an die
Erdungsanlage zu stellen. Diese muss so ausgefuhrt werden, dass sie die
elektrotechnischen Vorschriften fir den Betrieb eines Rontgenraums erfullt und
gleichzeitig die elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) gewahrleistet wird. Die
Leistungen umfassen:

Planung und Installation einer mafigeschneiderten Erdungsanlage, die alle
sicherheitstechnischen und normativen Anforderungen erfullt.

Uberprufung der bestehenden Erdungsanlage auf inre Funktionstiichtigkeit
und ggf. Anpassung einer geeigneten Erdungseinrichtung.

Sicherstellung der volistandigen Integration der Erdungsanlage in das
Gesamtsystem, unter Berucksichtigung von Anforderungen an den Schutz
von elektrischen Anlagen vor Storungen und die Sicherheit des
Betriebsraums.

Anschluss der Erdungssysteme an die Haupterdungsschiene

Dokumentation der Erdungsanlage und Ubergabe der Priifprotokolle an den
Auftraggeber.

3. Elektroinstallationen Raumanpassungen

Im Rontgenraum mussen alle Elektroinstallationen genau auf die speziellen
Anforderungen des medizinischen Umfeldes abgestimmt werden. Diese beinhalten:

Planung und Verlegung der Stromversorgungslinien fur die medizinischen
Gerate.

Einbau von speziellen Steckdosen und Steckdosenleisten, die den
Anforderungen der medizinischen Gerate entsprechen (z.B. fur
Rontgengerate, welche hohe Anforderungen an die Stromversorgung stellen).

Anpassung der Verkabelung und Stromkreise, um die Anforderungen an
Storsicherheit und EMV (elektromagnetische Vertraglichkeit) zu
gewahrieisten.

Sorgfaltige Verlegung von Kabeln und Leitungen unter Berucksichtigung der
Strahlenschutzvorgaben und der raumlichen Gegebenheiten im
Rontgenraum.
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« Anpassung und Stromversorgung von zusatzlich neu Installierten
Untertischspeichern

« Installation und Austauch von Schaltern und Steckdosen an neue
Raumaufteilungen angepasst.

Es ist sicherzustellen, dass alle Installationen normgerecht durchgefuhrt werden und
die sicheren Betriebsbedingungen flir den Rontgenraum und Ordinationsraume
gewabhrleistet sind.

Verwendeten Materialen: Briistungskanal 130x70 Alu, Briistungskanal 130x70 weiss
Kunststoff, Installationsschlauch 25,50,80, Leitungsfiihrungskanal 30x30, Schuko
Steckdosen komplett, Aus und Wechselschalter komplett, YM-J 3x1,5, YM-J 3x2,5,
YM-J 4x1,5, YM-J 5x1,5, Erdungsdrahte,

4, Lichtrufanlage

Die Installation einer Lichtrufanlage ist im Rontgenraum ein wichtiger Bestandteil, um
eine schnelle Kommunikation zwischen den Bedienern und den Patienten zu
ermaoglichen. Die Leistungen umfassen:

» Planung und Installation eines geeigneten Lichtrufsystems, das den speziellen
Anforderungen eines Rontgenraums entspricht.

» Installation von Tastern, die sowohl von der Patientenseite als auch von der
Bedienerseite zuganglich sind.

« Anschluss und Inbetriebnahme der Lichtrufanlage, einschliefllich der
Kommunikationseinrichtungen flr das medizinische Personal.

= Sicherstellung, dass das System zuverlassig funktioniert und keine Storungen
durch elektromagnetische Felder im Rontgenraum auftreten.

5. Demontage Beleuchtung

Die Demontage bestehender Beleuchtungseinrichtungen erfolgt in den Bereichen,
die durch die Installation neuer, angepasster Beleuchtung ersetzt werden mussen.
Dies umfasst :

- Abbau der bisherigen Beleuchtungseinrichtungen, darunter Deckenleuchten,
Hangeleuchten.

» Entsorgung der demontierten Leuchten und Materialien gemaf den gultigen
Umweltschutzvorschriften.

» Freilegung der Elektroanschllisse fur die neue Beleuchtung und Anpassung
des Anschlusses.

- Demontage erfolgt mit Rollgerust und Leitern um ein sicheres Arbeiten zu
Gewahren die Hohe fur die Demontage liegt bei ca. 4m.

Die Demontage muss so erfolgen, dass keine Storungen oder Gefahrdungen fur den
bestehenden elektrischen Betrieb entsiehen.

6. Installation Beleuchtung
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Die Beleuchtung im Réntgenraum und Ordinationsraume ist besonders auf die
Anforderungen des medizinischen Betriebs auszurichten. Sie muss ausreichend
Helligkeit fur die Arbeit mit hochsensiblen Geraten wie Rontgenapparaten bieten.Die
Leistungen umfassen:

« Planung und Instalation einer Beleuchtung fur den Ronlgenraum sowie
Ordinationsraume, die sowohl fir die Bedienung des Réntgengerats als auch
fur allgemeine Arbeitsanforderungen geeignet ist.

« Auswahl und Installation von Lichtquellen, die eine hohe Lichtintensitat und
eine gute Farbwiedergabe bieten.

« Durchfuhrung von Funktionsprifungen

« Montage erfolgt mit RollgerUst und Leitern um ein sicheres Arbeiten zu
Gewahren die Hohe flr die Montage liegt bei ca. 4m

« 82 Deckenleuchten, 3 Stk Lichtschiene mit je 1,5M

7. Dokumentation der geleisteten Arbeiten

Anmerkungen:

- Als Basis fur das Angebot dienten die Ubersendeten Plane und die
Besichtigunen vor Ort

Stemmarbeiten bauseits
In die Verteiler wird im Zuge der Umgestaltung nicht eingegriffen

Bestehende Sirom«reise werden verwendet

Netto ohne MWSt. 118.420,- €

mit freundlichen Grulien
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